17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoli$a prema Rjegenju Ministarstva zastite okolia i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71252
Analitiéki broj uzorka: V 00030/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  13.01.2021. 12:00 Vrijeme dostave: 13.01.2021. 13:05
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: MARKET BOZO , GOLUBIC

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:09 lzvjestaj zavrsen: 03.02.2021. 09:53

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: ) 2 /

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

T

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *,

- Prilozi nisu obuhvaceni podruéjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V

00030/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja Metoda MJ Granice Rezultat Ocjena
. sukladnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:32 Ispitivanje zavrseno: 03.02.2021. 09:03

Temperatura SM 2550 B (22.12zd.2012.) °c <25 7.2 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,29 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,6°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm’1 pri 20°C < 2.500 355 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L C|2 <05 0,26 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanija.

Utrosak }‘{MnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O 5 <5 0.20 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mgiL (NH, ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO,) <0,1 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO,") <50 1,3 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 2.2 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:37

Ispitivanje zavrseno: 18.01.2021. 11:35

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Broj kolonija 36 e HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 28 DA

Enterokoki HRN EN ISQO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000

Broj kolonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 36 DA

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloSke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potros$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 oZujka 2018.godine
-Ovladteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/ 14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rje&enju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71250
Analiticki broj uzorka: V 00028/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  13.01.2021. 11:00 Vrijeme dostave: 13.01.2021. 13:05
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapodeto: 13.01.2021. 13:08 lzvjestaj zavrsen: 03.02.2021. 09:53

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
Dostaviti: /

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN /
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN ¢ A

Al st} IV

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *,

- Prilozi nisu obuhvadeni podrugjem akreditacije.

OZE-OBR 7.8-1/1 Strana: 1/2




Analiticki broj uzorka: V 00028/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:
Nazivispitivanja | Metoda MJ Granice Rezultat Ocjena
: ; : 'suk;adh.nstl

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:31 Ispitivanje zavrseno: 03.02.2021. 09:01

Temperatura SM 2550 B (22.12d.2012.) |°C <25 10,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L P¥/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,16 DA
2016

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,6°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008" |JSC|‘TI-1 pri 20°C < 2.500 364 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,23 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mglL O2 <5 0,25 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, M <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009/1spr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') <50 1,3 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' <250 23 DA
2009/1spr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:37 Ispitivanje zavréeno: 18.01.2021. 11:34

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potros$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiologke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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TEST

-Sluzbeni laboratori] prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rjes$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo polioprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zaétite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.
ISPITNI IZVJESTAJ
Broj ispitnog izvjestaja: 71249
Analiticki broj uzorka: V 00027/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
Vrijeme uzimanja uzorka:  13.01.2021. 10:30 Vrijeme dostave: 13.01.2021. 13:05
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:07 lzvjestaj zavrien: 03.02.2021. 09:53

Ocjena: Zaklju¢ak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas gipl.ing.
Dostaviti:

1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaceni podru¢jem akreditacije,
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Analiticki broj uzorka: V

00027/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

- T

Rezu!iét

Naziv ispitivanja ~ Metoda Granice Ocjena
sukladnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:31 Ispitivanje zavrdeno: 03.02.2021. 09:00

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 11,9 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,24 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,2°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSc:m'1 pri 20°C < 2.500 362 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI <05 0,16 DA

2

2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KN'InO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,29 DA

Amonij HRN EN SO 14911:2001 | mg/L (NH‘1 ’ ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') <50 1,28 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN SO 10304-1: mg/L CI’ <250 2,0 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:36

Ispitivanje zavrSeno: 18.01.2021. 11:34

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 (o HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL < 100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ive na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiolo§ke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroénju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nac¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



17026-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije

Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www zzjz-sibenik.hr
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | Ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.
ISPITNI IZVJESTAJ
Broj ispitnog izvjestaja: 71251
Analiticki broj uzorka: V 00029/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
Vrijeme uzimanja uzorka:  13.01.2021. 11:30 Vrijeme dostave: 13.01.2021. 13:05
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:09 lzvjestaj zavrsen: 03.02.2021. 09:53

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
Dostaviti: i

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su ozna&ene u Ispitnom izvjeStaju sa .

- Prilozi nisu obuhvaceni podrucjem akreditacije.
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Analitiéki broj uzorka: V

00029/21

Sibenik, 03.02.2021.

REZULTATI _ISEITIVAN__JA:

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

‘Naziv isp "v:éi,ﬁja- Metoda MJ Granice Rezultat Ocjena
SRR sukladnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:31 Ispitivanje zavrseno: 03.02.2021. 09:02

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 85 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,64 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 19,3°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* ;JScm'1 pri 20°C < 2.500 351 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,13 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavijeno na lokaciji uzorkovanja.

Utro$ak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0,33 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 " <0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mag/L {NOz') <01 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') <50 1,3 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' <250 21 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:37

Ispitivanje zavréeno: 18.01.2021. 11:35

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 e HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Odjel zdravstvene ekologije
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-Sluzbeni laboratorij prema riesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjedenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoliga prema Rjesenju Ministarstva zastite okolia i prirode, KLASA UP/I1-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratori] prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71248
Analiticki broj uzorka: V 00026/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  13.01.2021. 10:00 Vrijeme dostave: 13.01.2021. 13:05
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021. 13:06 lzvjestaj zavrSen: 03.02.2021. 09:53

Ocjena: Zaklju¢ak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas di

Dostaviti:
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa ™.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrucjem akreditacije.
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Analitiéki broj uzorka: V 00026/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA:

* Naziv ispitivanja Metoda M Granice Rezultat Ocjena
eSS : sukladnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapod&eto: 13.01.2021. 13:31 Ispitivanje zavrdeno: 03.02.2021. 08:58

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c <25 9,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,41 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez BEZ DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7.7 DA
2012°

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,2°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008" pSt’:.rn'1 pri 20°C < 2.500 358 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,19 DA
2018

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnOéL HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,34 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: ma/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN I1SO 10304-1: mg/L (NOS') <50 1,2 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' < 250 2,0 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda | mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 13.01.2021, 13:36

Ispitivanje zavr$eno: 18.01.2021. 11:33

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
12d.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode,
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 5
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 8
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-Sluzbeni laboratorij prema rie$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-1 8-5 od 27.0zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rjedenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okolida prema Rjesenju Ministarstva zadtite okoliga i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71335
Analiticki broj uzorka: V 00090/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  26.01.2021. 10:30 Vrijeme dostave: 26.01.2021. 12:40
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 12:46 lzviestaj zavrSen: 03.02.2021. 11:01

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: (/¢ /
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN _ /)’l
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN \ j
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaceni podrucjem akreditacije,
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00090/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja Metoda M Granice Rezultat |  Ocjena
Bt i : | sukladnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 13:46 Ispitivanje zavrseno: 03.02.2021. 10:40

Temperatura SM 2550 B (22.12d.2012.) |°C <25 7.2 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN I1SO 7027-1: NTU jedinica <4 0,89 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN SO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 76 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,3°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C < 2.500 381 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,12 DA
2018

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utro$ak KMnO . HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0,36 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ! <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noz') <0,1 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NOS') < 50 1,22 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ < 250 23 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 13:03

Ispitivanje zavrseno: 03.02.2021. 10:28

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 o HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelie SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN 125/17 i
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



17025-HAA
. . Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije .
. . Sibenik, Putgroblja 6 W
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax; (022) 212-430 2
. . www.zzjz-sibenik,hr
TEST

-SluZbeni laboratorij] prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-SluZbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBRO.): 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71333
Analiticki broj uzorka: V 00088/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  26.01.2021. 09:30 Vrijeme dostave: 26.01.2021. 12:40
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 12:44 lzvjestaj zavrien: 03.02.2021. 11:01

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas]dipl.ing.

Dostaviti: ( \

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrucjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V

00088/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivania

‘Metoda

M

Granice

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 13:46

Ispitivanje zavrseno: 03.02.2021. 10:37

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) % <25 9,0 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,40 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-95 7,6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost; 18,7°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uSc:m'1 pri 20°C < 2.500 388 DA

Slobodni klor HRN EN 1SO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,22 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,34 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009/1spr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') <50 1.2 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' <250 2,5 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 13:03

Ispitivanje zavrSeno: 03.02.2021. 10:28

Ukupni koliformi

Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISQ 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Broj kolonija 36 ye! HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN I1SO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni,

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.

uéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrognju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiolo$ke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



170256-HAA
. . Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblia 6 5
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 3
- - www.zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoli$a prema RjeSenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71334
Analiticki broj uzorka: V 00089/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  26.01.2021. 10:00 Vrijeme dostave: 26.01.2021. 12:40
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 12:45 Izvjestaj zavrsen: 03.02.2021. 11:01

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas djpl.ing.

Dostaviti: ( /,.ﬁ?; |
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0. KNIN b
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN d

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podru¢jem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V

00089/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziy ispitivanja Metoda Mo  Granice ReRlE i G
e Pm ity : 3 By | sukiadnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoéeto: 26.01.2021. 13:46 Ispitivanje zavréeno: 03.02.2021. 10:39

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 10,4 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,24 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 786 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,9°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScrru'1 pri 20°C < 2.500 387 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,25 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utro3ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0,38 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 *) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO3') <50 1,16 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 24 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 13:03

Ispitivanje zavréeno: 03.02.2021. 10:28

Ukupni koliformi

Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN IS0 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Qdjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ini.|

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode,

ljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama | dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroénju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrognju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



17025-HAA

Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

TEST

_Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-1 0/0766-18-5 od 27 .o2ujka 2018.godine
_Ovla&teni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strugnih poslova zastite okolisa prema Rjegenju Ministarstva zastite okoliga i prirode, KLASA UP/ 1-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

.Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/1 4-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-1 5-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71336
Analiticki broj uzorka: V 00091/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: 26.01.2021. 11:00 Vrijeme dostave:. 26.01.2021. 12:40
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 12:47 lzvjestaj zavrsen: 03.02.2021. 11:01

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas,]dipl.ing.
Dostaviti: _ e
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN &
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN s

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa ™.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrugjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V 00091/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA zA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA: | |
 Nazivispitivanja ~ Metoda M  Granice  Rezultat Ocjena
: ik B T ‘sukladnosti ;
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapogeto: 26.01.2021. 13:46 Ispitivanje zavreno: 03.02.2021. 10:41
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012,) |°C <25 13,8 DA
Boja SM2120C (22.1zd.2012.) | mg/L PY/Co skale <20 <1 DA
Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,28 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7.6 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,6°C
Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* |..|Scm'1 pri 20°C <2.500 390 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2; mg/L Clz <05 0,18 DA
2018* *‘\
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavlieno na lokagiji uzorkovanja.
Utrosak KMnO4 HRN EN 1SO 8467:2001* mg/L O <5 0,31 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 mg/L (NH‘1 My <0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOS') <50 1,3 DA
2009/Ispr.1:2012
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 24 DA
2009/Ispr.1:2012
Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Ispitivanje zapogeto: 26.01 .2021. 13:03 ’?pitivanje zavr$eno: 03.02.2021. 10:30
Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL Q 0 DA
2014*
Broj kolonija 36 °C HRN EN IS0 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*
-
Broj kolonija 22 °C HRN EN IS0 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA
‘l_ A ST
Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.in&‘

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja
kvantifikacije pojedine metode.

odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelie SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloSke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrognju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" (NN 125/17 )i"
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrognju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

£9€1

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema riedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine
-Oviasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2018.godine

-Suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zagtite okoliSa prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli3a i prirode, KLASA UP/I-351-02/ 14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 03.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71337
Analitiéki broj uzorka: V 00092/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 26.01.2021. 11:30 Vrijeme dostave: 26.01.2021. 12:40
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: MREZA KOVACIC - obiteljska kuéa CUVARDIJA

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 12:47 lzvjestaj zavrsen: 03.02.2021. 11:01

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.
Dostaviti: [%
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN !

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovaZece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrugjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V

00092/21

Sibenik, 03.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziy ispitivanja Metoda MJ Granice Rezultat Ocjena
M R . sukladnosti

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 13:47 Ispitivanje zavr$eno: 03.02.2021. 10:43

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 10,1 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN I1SO 7027-1: NTU jedinica <4 0,34 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.7 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:16,4°C

Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* p.":‘:crn'1 pri 20°C < 2.500 384 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,18 DA
2018

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je abavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0,35 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 i <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noz') <0,1 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') <50 1.3 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1; mg/L CI' <250 24 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 26.01.2021. 13:03

Ispitivanje zavr$eno: 03.02.2021. 10:31

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. | MPN/100 mi 0 0 DA
12d.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskij

kvantifikacije pojedine metode.

utivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiologke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 ) i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjeStaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



) .. ) ; . 17025:HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije

Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

E9€1

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-SluZbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 16.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71422
Analiticki broj uzorka: V 00158/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.02.2021. 09:30 Vrijeme dostave: 08.02.2021. 12:44
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapocCeto: 08.02.2021. 12:45 lzvjestaj zavrsen: 16.02.2021. 11:55

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Dostaviti: j }.

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaceni podrucjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00158/21 Sibenik, 16.02.2021.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

 Metoda R F e il Granice Wi Rezu_ltat d
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 13:05 Ispitivanje zavrSeno: 12.02.2021. 13:00
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) %6 <25 9,6 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA
Mutnoca HRN EN I1SO 7027-1: NTU jedinica <4 0,37 DA
2016"
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 68,5-9,5 7.5 DA
2012°
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,9°C
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C < 2,500 390 DA
Slobodni klor ;Ig{l: EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,11 DA
18*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO‘l HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,38 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) <0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOz') <0,1 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa') <50 1,25 DA

2009/1spr.1:2012

Kloridi HRN EN ISC 10304-1: mg/L CI <250 1.77 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 13:50 Ispitivanje zavr$eno: 12.02.2021. 13:20

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
OZE-OBR 7.8-1/1 Strana: 2/2




PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN 12517 )i"
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



) - . . 17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja &
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rie$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/17-01/41  URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Oviaéteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strugnih posiova zastite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014. godine

-SluZbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 16.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71423
Analiticki broj uzorka: V 00159/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.02.2021. 10:00 Vrijeme dostave: 08.02.2021. 12:44
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 12:49 Izvjestaj zavrsen: 16.02.2021. 11:55

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
Dostaviti: 7

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazecée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvacéeni podrucjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00159/21

Sibenik, 16.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja

Metoda

MJ

- Granice

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapo&eto: 08.02.2021. 13:05

Ispitivanje zavr$eno: 12.02.2021. 13:00

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 10,5 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,30 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 = Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,4°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C < 2.500 385 DA

Slobodni klor HRN EN |SO 7393-2: mg/L Clz <05 0,13 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnOd HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,42 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH;) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <0,1 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO3') <50 1,23 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN I1SO 10304-1: mg/L CI’ <250 1,82 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 13:50 Ispitivanje zavréeno: 16.02.2021. 11:43

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolenija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomnena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe® ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te nacinu vodenija registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloSke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



. .. . .y . 17025-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. Sibenik, Put groblja 6 w
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 8
- www.zzjz-sibenik.hr
TEST

-SluZbeni laboratorij prema rje§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Z2ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 16.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izviestaja: 71424
AnalitiCki broj uzorka: V 00160/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.02.2021. 10:30 Vrijeme dostave: 08.02.2021. 12:44
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 12:50 lzvjestaj zavren: 16.02.2021. 11:55

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti:
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN (

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniCke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrucjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V

00160/21

Sibenik, 16.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

- Nezivispitivanja

" Metoda

|

M Granice :

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 13:05

Ispitivanje zavrseno: 12.02.2021. 13:01

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 10,1 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnota HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,15 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 76 DA
2012~

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,4°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'1 pri 20°C < 2.500 3% DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L cl, <05 0,15 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,52 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN I1SO 10304-1: mg/L (Noz') <0,1 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NOS') <50 1,25 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 1,78 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 13:50

Ispitivanje zavrseno: 16.02.2021, 11:43

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN SO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 o HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocgjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklj

kvantifikacije pojedine metode.,

u¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 ) i"
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dip!.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljutivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



i .. . y .. 17028-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblia 6

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www .zzjz-sibenik.hr
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TEST

-SluZbeni laboratorij prema rje3enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .ozujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoliSa prema Rje$enju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014, godine

-SluZbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 16.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71425
Analiticki broj uzorka: V 00161/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.02.2021. 11:00 Vrijeme dostave: 08.02.2021. 12:44
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 12:51 Izvjestaj zavrsen: 16.02.2021. 11:55

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Dostauviti:

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronic¢ke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su ozna&ene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrucjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V

00161/21

Sibenik, 16.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA:

Nezivispitvanja

Metoda

Granice

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapo&eto: 08.02.2021. 13:05 Ispitivanje zavrdeno: 12.02.2021. 13:02

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 10,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 1.5 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 76 DA
2012~

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 15,3°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm" pri 20°C < 2.500 383 DA

Slobodni klor HRN EN |SO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,09 DA
2018

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* [ mg/L 02 <5 0,47 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO_’) <50 1,2 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ < 250 1.9 DA
2009/1spr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora

Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 13:50 Ispitivanje zavr§eno: 16.02.2021. 11:44

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiologke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 ) i*
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



. .. . . 17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja &

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr
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TEST

-SluZbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZzujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite okoliSa prema RjeSenju Ministarstva zastite okolia i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014. godine

-SluZbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 16.02.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71426
Analiticki broj uzorka: V 00162/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  08.02.2021. 11:30 Vrijeme dostave: 08.02.2021. 12:44
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoCeto: 08.02.2021. 12:51 lzvjestaj zavrsen: 16.02.2021. 11:55

Ocjena: Zaklju¢ak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
Dostaviti: ’

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN (
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak, Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su ozna&ene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvacéeni podrugjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V 00162/21

Sibenik, 16.02.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATIISPITIVANJA: I
 Nezvisptivana | Meteda | M | eranice |

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapo&eto: 08.02.2021. 13:05 Ispitivanje zavrseno: 12.02.2021. 13:02

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c <25 14,3 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,35 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7;5 DA
20127

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 16,2°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pSc:m'1 pri 20°C <2.500 400 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: ma/l Cl2 <05 0,13 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,17 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 [ mg/L (NH4 M) <056 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO 2') <01 <0,04 DA
2009/Ispr.1:2012

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOa'} <50 1,25 DA
2009/Ispr.1:2012

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 1,93 DA
2009/Ispr.1:2012

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 08.02.2021. 13:50 Ispitivanje zavr§eno: 16.02,.2021, 11:44

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te naCinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje voda i mora
Lidija Bujas dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloSke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo polioprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 ad 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoliga prema Rjesenju Ministarstva zastite okoliga i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-1 5-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 19.03.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71784
Analiticki broj uzorka: V 00326/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka:  Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  16.03.2021. 09:30 Vrijeme dostave: 16.03.2021. 14:30
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoéeto: 16.03.2021. 14:32 lzvjestaj zavrsen: 19.03.2021. 14:30

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: N~

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN :AVOD 2A 'gVN ﬂDRAVSTvc

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN IBENSKO-KN SKE 2uPaN e
SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *,

- Prilozi nisu obuhvaceni podrugjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00326/21

Sibenik, 19.03.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

- Nazivispitvania |

PO Y P A e

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:45

Ispitivanje zavréeno: 19.03.2021. 14:00

Temperatura SM 2550 B (22.12d.2012,) |°C <25 8.7 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,95 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 76 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:16,1°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C < 2.500 405 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mag/L CI2 <05 0,08 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0.18 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH“+ ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noz') <0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_) <50 1,3 DA

3

2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' <250 2,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevi¢ dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:40

Ispitivanje zavréeno: 19.03.2021. 11:36

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*
Broj kolonija 36 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
. 2000*
Broj kolonija 22 °c HRN EN IS0 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manije od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Rongevi¢ dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiolo$ke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i"
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjeStaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.






17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo &ibensko - kninske zupanije

. Odjel zdravstvene ekologije
. Sibenik, Putgroblja 6

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
- www zzjz-sibenik.hr

£9EL

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema riesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-1 0/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Ovlaéteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/086, URBROJ:;525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zadtite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zadtite okolida i prirode, KLASA UP/I-351 -02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-SluZbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarsiva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534.07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 19.03.2021.

ISPITNI 1IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71785
Analiticki broj uzorka: V 00327/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Vrijeme uzimanja uzorka: 16.03.2021. 10:00 Vrijeme dostave: 16.03.2021. 14:30
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:33 Izvjestaj zavréen: 19.03.2021. 14:30

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Buja dipl.ing.

Dostaviti: o
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN = ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVC
$1BENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
§1BENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

_ Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa ™.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrugjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V 00327/21 Sibenik, 19.03.2021.
Naziv uzorka: VODA zA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:
Naziv ispitivanja g Metodal B TN s Granice |  Rezultat

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapodeto: 16.03.2021. 14:45 Ispitivanje zavréeno: 19.03.2021. 14:01

Temperatura SM 2550 B (22.12d.2012.) | °C <25 11,5 DA

Boja SM 2120 C (22.12d.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1; NTU jedinica <4 0,21 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

— |

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:15,9°C

Elektri¢na vodijivost HRN EN 27888:2008* uSc:m'1 pri 20°C <2.500 397 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,11 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMn04 HRN EN 1SO 8467:2001* mg/L O2 <5 0,22 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 mg/L (NH4 * ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_") <01 <0,04 DA

2

2009

Nitrati HRN EN |SO 10304-1: mg/L (NO_") <50 1,3 DA

3

2009

Kloridi HRN EN 1SO 10304-1: mg/L CI’ <250 1,5 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Ronéevi¢ dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoéeto: 16.03.2021. 14:40 Ispitivanje zavrseno: 19.03.2021. 11:36

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. | MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki | HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN IS0 6222/2000* | cfu/mL <100 0| | DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
B Lidija Bujas dipl.irE._‘

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni,

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode,
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potros$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevi¢ dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 ) i"
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



17026-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

. Odjel zdravstvene ekologije
. Sibenik, Put groblja 6

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
. www zzjz-sibenik.hr
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Oviasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | Ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I1-541-02/1 4-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 19.03.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71786
Analiticki broj uzorka: V 00328/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka:  Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  16.03.2021. 10:30 Vrijeme dostave: 16.03.2021. 14:30
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:34 lzvjestaj zavrsen: 19.03.2021. 14:30

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: (/* A

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN ZAVOD ZA JAVKO ZDRAVSTVC

TR QLLIE 8, 22300 KNIN $IBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata | potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *,

- Prilozi nisu obuhvaceni podrugjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00328/21

Sibenik, 19.03.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:
Nezivispitivania Metoda M Granice Rezultat | O

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapodeto: 16.03.2021. 14:45 Ispitivanje zavrseno: 19.03.2021. 14:02

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c <25 9.8 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN I1SO 7027-1: NTU jedinica <4 0,18 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7.4 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:15,6°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008"* ;JSc:m"I pri 20°C < 2.500 394 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz <05 0,14 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,20 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH‘1 ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noz') <01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN SO 10304-1: mg/L (NO_) <50 1,3 DA

3

2008

Kloridi HRN EN SO 10304-1: mg/L CI <250 1.5 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevi¢ dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:40 Ispitivanje zavrseno; 19.03.2021. 11:44
Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22, MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014
Broj kolonija 36 25 HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA
| Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cful100mL 0 0 DA
_ - 2000
Broj kolonija 22 % HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelie SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevi¢ dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiologke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenija registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



. . . - . 17025-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske zupanije
_ Odjel zdravstvene ekologije
. Sibenik, Put groblja 6 C_S
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 | Fax: (022) 212-430 8
. www.zzjz-sibenik.hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.cZujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka I ispitivanja voda prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 1 7.lipnja 2015.godine

Sibenik , 19.03.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71787
Analiticki broj uzorka: V 00329/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 16.03.2021. 11:00 Vrijeme dostave: 16.03.2021. 14:30
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:36 Izvjestaj zavren: 19.03.2021. 14:30

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: 1

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVC

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN $1BENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznadene u Ispitnom izvjestaju sa ™.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podru¢jem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00329/21 Sibenik, 19.03.2021.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA: _ . _ —
Na,z_i;v._is__piﬁvanjaﬂ Met oda . MY Granice Rezultat 4 UOH:;]:::S n
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:45 Ispitivanje zavréeno: 19.03.2021. 14:03
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 10,1 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA
Mutnoéa HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,81 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.6 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:15,8°C
Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* |.JScm'1 pri 20°c < 2.500 395 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,09 DA
|2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0,27 DA
Amonij HRN EN 1SO 14911:2001 | mg/L (NH, %) <05 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <0,1 <0,04 DA
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO,) <50 1,3 DA
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI <250 1.6 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevié dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:40

Ispitivanje zavrgeno: 19.03.2021. 11:46

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki 'HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.
—)

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose

kvantifikacije pojedine metode.

se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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PRILOG |
ZAKLJUCGAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potroSnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" (NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevic dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiolo$ke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



) .. . . .. 17026-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblia 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax;: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr
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-Sluzbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoli$a prema Rje$enju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 19.03.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71788
Analiticki broj uzorka: V 00330/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  16.03.2021. 11:30 Vrijeme dostave: 16.03.2021. 14:30
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:37 lzvjestaj zavrsen: 19.03.2021. 14:30

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Buja }dipl.]ng.
[ Y

Dostaviti: v '{L

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN ZAVOD ZA JAVND ZORAVSTVC

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN 8IBENSKO-KNINSKE 2UPANIVE
SIBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaceni podrucjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V

00330/21

Sibenik, 19.03.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

2009

aziv ispitivanja Metoda | M Granice |  Rezuftat

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:45 Ispitivanje zavrseno: 19.03.2021, 14:03

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 12,3 DA

Boja SM 2120 C (22.12d.2012.) | mg/L P¥/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,29 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 75 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:16,6°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'1 pri 20°C < 2.500 392 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz <05 0,12 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O 3 <5 0,19 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, 9 <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOz') <01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO ) <50 1,3 DA

3

2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 131 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Ron¢evi¢ dipl. ing.

LABORATORN ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:40 Ispitivanje zavrseno: 19.03.2021. 11:54

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kalonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA

T 2000*
Broj kok;nija 22°C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.

OZE-OBR 7.8-1/1

Strana: 2/2




PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevi¢ dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak, Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



170256-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije

Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema riesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoli$a prema Rjesenju Ministarstva zastite okoliga i prirode, KLASA UP/I-351-02/ 14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 19.03.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 71789
Analiticki broj uzorka: V 00331/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  16.03.2021. 12:00 Vrijeme dostave: 16.03.2021. 14:30
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: MREZA KOVACIC - obiteljska kuéa CUVARDIJA

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:39 lzvjestaj zavrden: 19.03.2021. 14:30

Ocjena: Zakljuc¢ak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Byjas dipl.ing.

e VY

Dostaviti: (/4

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN ZAVOD ZA JAYNO ZDRAVSTVC

TREQLUJE 9, 22300 KNIN $IBENSKO-KNINSKE ZUPANIJE
$IBENIK

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaceni podru¢jem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00331/21

Sibenik, 19.03.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
ISPITIVANJA:

REZULTATI ISPITI

e | Mewd

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:45 Ispitivanje zavrseno: 19.03.2021. 14:04

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 7.9 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,32 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN I1SO 10523: pH-jedinica 65-95 7.6 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:16,7°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'q‘ pri 20°C < 2.500 393 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,13 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrogak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L OZ <5 0,37 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, M) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_") <50 1.3 DA

3

2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ < 250 1,0 DA
2009

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevic dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 16.03.2021. 14:40 Ispitivanje zavrSeno: 19,03.2021. 11:54
Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*
| Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA
Enterokoki _|HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
Wiled M - | 2000*
Broj kolonija 22 G HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelie SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za ispitivanje voda i mora
Svjetlana Baljkas Roncevi¢ dipl. ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 ) i *
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjeStaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6

www.zzjz-sibenik.hr

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430

17026-HAA

Zavod za javno zdravstvo $ibensko - kninske Zupanije

E9E1

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine
-Ovla$teni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA

UP/I-326-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strugnih poslova zastite okolisa prema Rjesenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I1-351-02/14-08/53,

URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-SluZbeni laboratorij prema Rje3enju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72012
Analiticki broj uzorka: V 00397/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  30.03.2021. 09:30 Vrijeme dostave:
Uzorak: uzorkovan

Lokaciia: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 13:20 lzvjestaj zavrsen:

Ocjena: Zakljuc¢ak je naveden u Prilogu |

Sibenik , 08.04.2021.
Komunaino poauzls
Y A .
tin, oG 4. R

'] e gt

30.03.2021. 13:17

08.04.2021. 12:41

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Dostaviti:
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronike obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

Lidija Buj/ai dipl.ing.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznatene u Ispitnom izvjestaju sa *.
- Prilozi nisu obuhvaéeni podrugjem akreditacije.

OZE-OBR 7.8-1/1
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00397/21 Sibenik, 08.04.2021.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZU LTATI ISPITIVANJA

7 ‘wifw‘,
o i LJ*’;...

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 14:12 Ispitivanje zavr$eno: 02.04.2021. 12:42
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) e <25 11,3 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA
Mutnocda HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,64 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 74 DA
2012
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 19,1°C
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm'1 pri 20°C < 2.500 423 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Ctz <05 0,12 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
UtroSak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0,60 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) <0,5 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_) <01 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISC 10304-1: mgiL (NO ") <50 14 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI <250 2,27 DA
2009

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 13:31 Ispitivanje zavrseno: 06.04.2021. 09:37

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN |ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014

Broj kolonija 36 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
OZE-OBR 7.8-1/1 Strana: 2/2




PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



17026-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Putgroblia 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

E9EL

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rje§enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoli$a prema RjeSenju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-SluZbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBRO.): 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 08.04.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72013
Analiticki broj uzorka: V 00398/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  30.03.2021. 10:00 Vrijeme dostave: 30.03.2021. 13:17
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 13:20 lzvjestaj zavrsen: 08.04.2021. 12:41

Ocjena: Zakljuc¢ak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Dostaviti: Voo e EnoRiiti
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN $ SIBENSKO-KNINSK
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN W

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaceni podru¢jem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V 00398/21 Sibenik, 08.04.2021.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA:

Dl ke 4.5

iy

i AT e R I A )

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 14:13 Ispitivanje zavrseno: 02.04.2021. 12:43

Temperatura SM 2550 B (22.12d.2012.) |°C <25 11,1 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,19 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7.4 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 19,2°C

Elektriéna vodijivost HRN EN 27888:2008* | uScm™' pri 20°C <2500 419 DA
Slobodni kior HRN EN ISO 7393-2: mgiL Cl, <05 0,15 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L C)2 <5 0,30 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 *) <06 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_") <01 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_") <50 1,38 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' <250 221 DA
2009

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 13:31 Ispitivanje zavrseno: 06.04.2021. 09:39

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014

Broj kolonija 36 %6 HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000

Broj kolonija 22 %6 HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u QOcjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju&ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiolo$ke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u QOdjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



. e . - o 17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblia 6

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

E9EIL

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.0Zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjedenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoli$a prema RjeSenju Ministarstva zastite okoli$a | prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-SluZbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBRO.J: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 08.04.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72014
Analiticki broj uzorka: V 00399/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka: ~ 30.03.2021. 10:30 Vrijeme dostave: 30.03.2021. 13:17
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 13:21 lzvjestaj zavrsen: 08.04.2021. 12:41

Ocjena: Zaklju¢ak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujag dipl.ing.
7
. i |

Dostaviti: 2y ZAVOD 24 JAVNG 2 |

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN T ol

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN ’ VRNINSKE ZUPANIY
" IBEN(K

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa .

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrucjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00399/21

Sibenik, 08.04.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

RA

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 14:13

Ispitivanje zavrSeno: 02.04.2021. 12:44

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c <25 12,9 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L PU/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,92 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.5 DA
2012

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,8°C

Elektrina vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm" pri 20°C < 2,500 406 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Cl2 <05 0,06 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0,54 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ") <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN SO 10304-1: mg/L (NOS') <50 1,37 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 2,26 DA
2009

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapocéeto: 30.03.2021. 13:31

Ispitivanje zavr§eno: 06.04.2021. 09:40

Ukupni koliformi Colilert, SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN I1SO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na is

kvantifikacije pojedine metode.

pitivani uzorak. Rezultati izraZeni kac manje od (<) odnose se na granicu
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIW ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiolodke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN 12517 )i"
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



. .. . . . 17026-HAA
. . Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 ES
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 %
- . www,zzjz-sibenik,hr
TEST

-SluZbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 oZujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema RjeSenju Ministarstva zaslite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/1-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 08.04.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72015
Analiticki broj uzorka: V 00400/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  30.03.2021. 11:00 Vrijeme dostave: 30.03.2021. 13:17
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 13:22 lzvjestaj zavrSen: 08.04.2021. 12:41

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bt;njgs dipl.ing.
ra ,;‘?-i,

Dostaviti: x,\/.- )(L

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN o / /
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN !, ;‘_ JuJ LA JAVINL J

5, SIBENI(K
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak, Ne smiju se umnozZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *,

- Prilozi nisu obuhvaceni podrucjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00400/21 Sibenik, 08.04.2021.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA _
h i 'r"jl ‘:‘}:.t'_'l‘."' l'"

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA 1 MORA _
Ispitivanje zapogeto: 30.03.2021. 14:13 Ispitivanje zavréeno: 02, 04 2021.12:45

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 14,1 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,45 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 = Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 75 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,1°C
Elektriéna vodijivost HRN EN 27888:2008" uScm’' pri 20°C <2.500 409 DA
Slobodni klor gglN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,24 DA
18*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0,42 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) <05 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mgiL (NO.) <0,1 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_) <50 1,38 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ < 250 2,99 DA
2009

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 30.03.2021. 13:31 Ispitivanje zavréeno: 06.04.2021, 09:40

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
12d.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 % HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucive na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiologke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 ) i”
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica ispitivanja u Laboratoriju za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratori] za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okalia prema Rjedenju Ministarstva zastite okoliga i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-SluZbeni laboratorij prema Rjegenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72155
Analiticki broj uzorka: V 00491/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  14.04.2021. 10:00 Vrijeme dostave: 14.04.2021. 13:00
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA GENERAL MATIJAS PAUK - KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 13:13 Izvjestaj zavrsen: 20.04.2021. 13:07

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bu;as dipl.ing.

Dostaviti: ( . [?
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN

g’ﬂ-
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN 6

lﬂ\'ﬁf :-« J-A\ ' Lé«'-“i."-\?‘.- R’
g SIBENSKO-KNINSKE ZUPANI.
W SIREN (K

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *

- Prilozi nisu obuhvacéeni podrugjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00491/21 Sibenik, 20.04.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZULTATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja Metoda M SEnce i e

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 14:01 Ispitivanje zavrSeno: 19.04.2021. 14:03

Temperatura SM 2550 B (22.12d.2012.) |°C <25 10,8 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 017 DA
2016

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.8 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,4°C

Elektricna vodijivost HRN EN 27888:2008* uScrn'1 pri 20°C < 2.500 397 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,13 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <5 0.27 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, "y <0,5 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ") <0,1 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: ma/L (NOS') <50 2,66 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 4,40 DA
2009

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021, 13:55 Ispitivanje zavr$eno: 20.04.2021. 11:01

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 56 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 66 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiolo$ke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro§nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



) . ) B .. 17026:HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Putgroblja 6

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

E9EI

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/ 17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .o2ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa prema Rjedenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014, godine

-SluZbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72156
Analiticki broj uzorka: V 00492/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  14.04.2021. 10:30 Vrijeme dostave: 14.04.2021. 13:00
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 13:13 lzvjeStaj zavrSen: 20.04.2021. 13:07

Ocjena: Zaklju¢ak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujag dipl.ing.
~7)

o r*";\‘ z.t':i"}i;_:.‘.'! P VAT A »-_J’ !
Dostaviti: g0 “AV0DZA JAVNG ; u( s

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.o. KNIN »  SIBENSKO-KNINSKE Zupd))
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN L %

Napomena:

- IsF::itnl izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZece bez pgc’:ata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjeStaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podru¢jem akreditacije.
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Analiticéki broj uzorka: V

00492/21

Sibenik, 20.04.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
REZUer_TATI ISPITIVANJA:

Naziv ispitivanja - Metoda ! MJ Granice

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 14:01 Ispitivanje zavréeno: 19.04.2021. 14:09

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 12,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutno¢a HRN EN 1SO 7027-1: NTU jedinica <4 0,34 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 75 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,8°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C <2.500 404 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L Clz <05 0,11 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnOd HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,38 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: me/L (NO.)) <50 1.27 DA

3

2009

Kloridi HRN EN I1SO 10304-1: mg/L CI’ < 250 2,07 DA
2009

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 13:56 Ispitivanje zavréeno: 20.04.2021. 11:02

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



. " . . . 17025-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. Sibenik, Put groblja & 33
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 %
. www.zzjz-sibenik.hr
TEST

-SluZbeni laboratorij prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0zujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rjegenju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo polioprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zaélite okolida prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli8a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratori] prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/|-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72157
Analiticki broj uzorka: V 00493/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  14.04.2021. 11:00 Vrijeme dostave: 14.04.2021. 13:00
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 13:14 lzvjestaj zavrSen: 20.04.2021.13:07

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bu}as dipl.ing.

Dostaviti: N——— {z .
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o0.0. KNIN 1y <AVOD ZA JAVNC ZORAVH
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN L SIBENSKO-KNINSKE 2UPANI,

W SIPEN(K
Napomena:

- Ispitni izvjetaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovaZece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaceni podru¢jem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V

00493/21

Sibenik, 20.04.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATIISPITIVANJA: |

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 14:01 Ispitivanje zavrseno: 19.04,2021. 14:13

Temperatura SM 2550 B (22.12d.2012.) |°C <25 11,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,32 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 6,5-9,5 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,6°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C < 2.500 399 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L. Cl, <05 0,14 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog kiora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utro$ak KMﬂO4 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,21 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ") <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN I1SO 10304-1: mg/L (NO_) <0,1 <0,04 DA
2009 :

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NDa') <50 1,26 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' <250 2,08 DA
2009

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 13:56

Ispitivanje zavr§eno: 20.04.2021. 11:02

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014~

Broj kolonija 36 % HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 % HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiologke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



) .. . . . 17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije

Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

E9EIL

TEST

-SluZbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .02ujka 2018.godine

-Ovladteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka | ispitivanja voda prema Rje3enju o ispunjenju posebnih uvieta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. ozujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zaétite okolida prema RjeSenju Ministarstva zadtite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjeenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/-541-02/1 4-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72158
Analiticki broj uzorka: V 00494/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  14.04.2021. 11:30 Vrijeme dostave: 14.04.2021. 13:00
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNINM

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 13:15 Izviestaj zavrsen: 20.04.2021. 13:07

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Dostaviti: ) K 4

1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN Ty CAVOD ZA JAVNC ;‘[ AVST\

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN %  SIBENSKO-KNINSKE 2upan/
' SIBEN (K

Napomena:

- Is':)itni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpi;a.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *,

- Prilozi nisu obuhvaceni podrucjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V 00494/21

Sibenik, 20.04.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI

ANJA

3

a #\ Mafoda :

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 14:01

Ispitivanje zavrseno: 19.04.2021

.14:16

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c <25 11,6 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,32 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 75 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 17,6°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C < 2.500 399 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,14 DA
2018

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnOA HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L Oz <5 0,21 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ! ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (Noz') <01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: ma!l. (NOS') <50 1,26 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ <250 2,09 DA
2009

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 13:56 Ispitivanje zavrieno: 20.04.2021. 11:03

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCGAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 ) i"
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na€inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



. = . . .. 17025-HAA
- Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblja 6 33
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430 %
. . www.zzjz-sibenik, hr
TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/1-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okolisa prema Rje$enju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-SluZbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 20.04.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72159
Analiticki broj uzorka: V 00495/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  14.04.2021. 12:00 Vrijeme dostave: 14.04.2021. 13:00
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: OSNOVNA SKOLA GOLUBIC, GOLUBIC

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 13:16 1zvjestaj zavrSen: 20.04.2021. 13:07

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.
o

~

Dostaviti: & ,-"/r
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN . ven 70 18UNG ZERAVSTVC
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN P cAVUU LA SRTT pip W
T : (O-KNINSKE LUFANI
b KOk
- CIFFEN| K
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podrucjem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V 00495/21

Sibenik, 20.04.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

RE

B wyhi

i

ITIVANJA:

LABdRATOﬁIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021. 14:01

Ispitivanje zavrSeno: 20.04.2021. 10:27

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c <25 11,8 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,10 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 75 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,4°C

Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm" pri 20°C < 2.500 409 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,17 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMr'l04 HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,20 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 ¥ ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOZ') <01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/l. (_NOS') <50 1,27 DA
2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ < 250 2,08 DA
2009

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora

Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 14.04.2021, 13:56

Ispitivanje zavr$eno: 20.04.2021. 11:03

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mi 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isk

kvantifikacije pojedine metode.

liuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Branka Uni¢ Klarin dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



. - . . .. 170258-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

l - Odjel zdravstvene ekologije
. . Sibenik, Put groblia 6

E9EIL

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ; 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje&enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolida prema Rjesenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-SluZbeni laboratorij prema Rjedenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 05.05.2021.

S Komunalno poguzede
ISPITNI IZVJESTAJ s 10131

R i, A5 XS
Broj ispitnog izvjestaja: 72349 '
Analiticki broj uzorka: V 00617/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  29.04.2021. 09:30 Vrijeme dostave: 29.04.2021. 13:12
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: DOM OSRH KNIN F. TUDMANA 34
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021.13:19 lzvjestaj zavr$en: 05.05.2021. 13:03

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Dostaviti: L
<y ZAV00 ZMNAFRT ZDRAVSTY
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN j) EAVUVLROAVRU URAVSTVC
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN % SIBENSKO-KNINSKE ZUPANIJ
SIBENIK
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazeée bez peéata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznacene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvacéeni podrucjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00617/21

Sibenik, 05.05.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZULTATI ISPITIVANJA.
L,:’_U ’:. 7-. r A
777777 sl i W' ‘ \ N f? ‘\h .. ﬁml-ﬁ"‘:‘ht
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:57 Ispitivanje zavr$eno: 05.05.2021. 12:29
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 13,7 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,27 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.5 DA
2012
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 20,7°C
Elektrina vodljivost HRN EN 27888:2008" uSc:m'1 pri 20°C < 2.500 415 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,14 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Utrodak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O2 <5 0,63 DA
Amoni] HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4‘) <05 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_') <0,1 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN SO 10304-1: mg/L (NO_) <50 1,2 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI’ < 250 1,8 DA
2009

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:59 Ispitivanje zavr$eno: 05.05.2021. 12:47

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 o] HRN EN SO 6222/2000* |cfu/mL <100 DA

Enterokoki HRN EN I1SO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °c HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.

OZE-OBR 7.8-111
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potroSnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobicloSke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe” ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ; 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavijanje struénih poslova zastite okali$a prema Rjesenju Ministarstva zastite okolia i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 05.05.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72350
Analiticki broj uzorka: V 00618/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  29.04.2021. 10:00 Vrijeme dostave: 29.04.2021.13:12
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: DJECJI VRTIC CVRCAK KNIN

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:20 lzvjestaj zavrsen; 05.05.2021. 13:03

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidifg Bulas dlpl |ng.

Dostaviti: hj -’-AVG v NC ZORAVSTV(
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN $ SIBENSKo-MINSKE 2uPaN,
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN W S1REN K
Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvadeni podrugjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V

00618/21 Sibenik, 05.05.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZU LTATI ISPITIVANJA. | ' |
w‘-'"L-;l‘a - A Ehf Pf.ln'*‘ r‘m-"ﬂl't »l‘?. LNU.J". A “" o L QL iy

LABORATORIJ ZA -ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:57 Ispltlvan;e zavrseno: 05 05.2021. 12: 31
Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) °c <25 134 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,10 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.5 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:18,3°C
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* |,.|Scm'1 pri 20°C < 2.500 404 DA
Slobodni klor HRN EN |SO 7393-2: mg/L CI2 <0,5 0,21 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Utrosak KMn04 HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O : <5 0,22 DA
Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH, ) <05 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO_') <0,1 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN |SO 10304-1: mg/L (NO.") <50 1,2 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI' <250 1.8 DA
2009

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:59 Ispitivanje zavrseno; 05.05.2021. 12:47

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN SO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja
kvantifikacije pojedine metode.

odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

OZE-OBR 7.8-1/1
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobiolodke parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potros$nju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 ) i”
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



17026-HAA
. Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije
Odjel zdravstvene ekologije
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TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .0Zujka 2018.godine

-Ovlateni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22, oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoliSa prema RjeSenju Ministarstva zastite okoli$a i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014. godine

-SluZbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/|-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17.lipnja 2015.godine

Sibenik , 05.05.2021.
ISPITNI IZVJESTAJ
Broj ispitnog izvjestaja: 72351
Analiticki broj uzorka: V 00619/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
Vrijeme uzimanja uzorka:  29.04.2021. 10:30 Vrijeme dostave: 29.04.2021.13:12
Uzorak: uzorkovan
Lokacija: VOJARNA KRALJA ZVONIMIRA KNIN
Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.0.0.KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska
Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:28 lzvjestaj zavrden: 05.05.2021. 13:03

Ocjena: Zakljuéak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Dostaviti:
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN

Napomena:

- Ispitni izvjesta] je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpiga.

- Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznadene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaéeni podru¢jem akreditacije.
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Analiticki broj uzorka: V 00619/21

Sibenik, 05.05.2021.

REZULTATI ISPITI

e

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

VANJA:
T ——'ﬁ_“‘ F
i Ly

4t o

AIMORA

,,,,, i |

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:57 Ispitivanje zavrdeno: 05.05.2021. 12:34

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) |°C <25 14,2 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L PtY/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,17 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-95 7.5 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 18,8°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm'1 pri 20°C < 2.500 408 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L '.’.:|2 <05 0,07 DA
2018*

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* [mg/L O2 <5 0,73 DA

Amonij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NI—!4 ) <05 <0,04 DA

Nitriti HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NOz') <01 <0,04 DA
2009

Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO.") <50 1.1 DA

3

2009

Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI <250 1,9 DA
2009

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:59 Ispitivanje zavrseno: 05.05.2021. 12:48

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 mli 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 %G HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,

monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



- 17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6

Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

E9EL

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27.02ujka 2018.godine

-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zastite okoli$a prema Rje$enju Ministarstva zastite okolisa i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20, svibnja 2014, godine

-SluZbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravlja, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 05.05.2021,

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72352
Analiticki broj uzorka: V 00620/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  29.04.2021. 11:00 Vrijeme dostave: 29.04.2021.13:12
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: MARKET BOZO , GOLUBIC

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.c.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

|spitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:29 lzvjestaj zavrSen: 05.05.2021. 13:03

Ocjena: Zaklju¢ak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

i LPJU‘J.:D LURAVD TV
Dostaviti: Y e ﬁ‘& AT
1. KOMUNALNO PODUZECE d.o.0. KNIN % SEERIRIGENINGRE LURARA
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN SIBENI(K

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroniéke obrade podataka te je punovazece bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznagene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvacdeni podruéjem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V

00620/21

Sibenik, 05.05.2021.

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

REZU LTATIISPITIVANJA:

i i "f_jﬂ' G oda el
W \ i Jh‘l\gﬁﬁﬁ ) . H‘gj\'@ ,[f
LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:57 Ispitivanje zavrSeno: 05.05.2021. 12:36
Temperatura SM 2550 B (22.12zd.2012.) % <25 14,0 DA
Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,12 DA
2016*
Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA
pH HRN EN ISO 10523: pH-jedinica 65-9,5 7.4 DA
2012*
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 19,2°C
Elektriéna vodljivost HRN EN 27888:2008* pSn::m'1 pri 20°C < 2.500 408 DA
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,20 DA
2018*
Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.
Utrosak KMnO A HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 0,28 DA
Amanij HRN EN ISO 14911:2001 | mg/L (NH4 +) <05 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1; mg/L (NO_") <01 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: mg/L (NO.) <50 1,2 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: mg/L CI < 250 1,9 DA
2009

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:59 Ispitivanje zavrseno: 05.05.2021. 12:48

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
1zd.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1; cfu/100mL 0 0 DA
2014*

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 % HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potros$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i "
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.



) . ) 3 . 17025-HAA
Zavod za javno zdravstvo Sibensko - kninske Zupanije

Odjel zdravstvene ekologije
Sibenik, Put groblja 6
Tel: (022) 212-430; (022) 212-425 , Fax: (022) 212-430
www.zzjz-sibenik.hr

E9EL

TEST

-Sluzbeni laboratorij prema rjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/1-322-01/17-01/41, URBROJ: 525-10/0766-18-5 od 27 .02ujka 2018.godine
-Ovlasteni laboratorij za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede, KLASA
UP/I-325-07/16-02/06, URBROJ:525-12/0988-16-3 od 22. oZujka 2016.godine

-Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okoli$a prema RjeSenju Ministarstva zastite okolida i prirode, KLASA UP/I-351-02/14-08/53,
URBROJ:517-06-2-1-1-14-2 od 20. svibnja 2014, godine

-SluZbeni laboratorij prema RjeSenju Ministarstva zdravija, KLASA UP/I-541-02/14-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-3-15-13 od 17 lipnja 2015.godine

Sibenik , 05.05.2021.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 72353
Analiticki broj uzorka: V 00621/21
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

Vrijeme uzimanja uzorka:  29.04.2021. 11:30 Vrijeme dostave: 29.04.2021. 13:12
Uzorak: uzorkovan

Lokacija: MREZA KOVACIC - obiteljska kuéa CUVARDIJA

Kupac: KOMUNALNO PODUZECE d.o.0.KNIN

TRG OLUJE 9, 22300 KNIN, Hrvatska

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:29 lzvjestaj zavrsen: 05.05.2021. 13:03

Ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu |

Voditeljica Odjela zdravstvene ekologije

Lidija Bujas dipl.ing.
Dostaviti: 9 A0 ZA Jli-'e"-.i LDRAVST\

W \
1. KOMUNALNO PODUZECE d.0.0. KNIN ¥ SIBENSKO-KNINGKE 21 ipen
TRG OLUJE 9, 22300 KNIN 2 g e SURRE
W F’\ 1 P '_. M e

Napomena:

- Ispitni izvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovazeée bez pecata i potpisa.

- Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

- Akreditirane metode su oznaéene u Ispitnom izvjestaju sa *.

- Prilozi nisu obuhvaceni podruc¢jem akreditacije.
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Analiti¢ki broj uzorka: V 00621/21 Sibenik, 05.05.2021.
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021, 13:57 Ispitivanje zavrseno: 05.05.2021. 12:37

Temperatura SM 2550 B (22.1zd.2012.) % <25 12,1 DA

Boja SM 2120 C (22.1zd.2012.) | mg/L Pt/Co skale <20 <1 DA

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1: NTU jedinica <4 0,09 DA
2016*

Miris HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

Okus HRN EN 1622:2008 - Bez Bez DA

pH HRN EN I1SO 10523: pH-jedinica 65-95 7.4 DA
2012*

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost:19,6°C

Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008" uScm’1 pri 20°C < 2.500 409 DA

Slobodni klor ;!(I;I;*EN 1ISO 7393-2: mg/L CI2 <05 0,16 DA

Napomena: Ispitivanje slobodnog klora je obavljeno na lokaciji uzorkovanja.

Utrosak KMnO, HRN EN 1SO 8467:2001* | mg/L O, <5 0,41 DA
Amonij HRN EN 1SO 14911:2001 | mg/L (NH; ) <05 <0,04 DA
Nitriti HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO.) <0,1 <0,04 DA
2
2009
Nitrati HRN EN ISO 10304-1: | mg/L (NO_) <50 1,2 DA
3
2009
Kloridi HRN EN ISO 10304-1: | mg/L CI’ <250 18 DA
2009

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJ_ELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Ispitivanje zapoceto: 29.04.2021. 13:59 Ispitivanje zavrseno: 05.05.2021. 12:49

Ukupni koliformi Colilert,SM 9223 B (22. MPN/100 ml 0 0 DA
12d.2012.)

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1: cfu/100mL 0 0 DA
2014

Broj kolonija 36 °C HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Enterokoki HRN EN ISO 7899-2/ cfu/100mL 0 0 DA
2000*

Broj kolonija 22 %G HRN EN ISO 6222/2000* | cfu/mL <100 0 DA

Zamijenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Granice su navedene prema zakonskim propisima u Ocjeni.

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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PRILOG |
ZAKLJUCAK

Ocjena: UZORAK ODGOVARA
Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VODA | MORA
OCJENA:

Analizirani uzorak na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "
Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN
125/17 ) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za ispitivanje vode i mora
Ana Lokas Bataljaku dipl.ing.

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU U ODJELU ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

OCJENA:

Analizirani uzorak na mikrobioloske parametre SUKLADAN je uvjetima koji su propisani "Pravilnikom o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 125/17 )i"
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu
i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe" ( NN 39/20 ).

Zamjenica voditeljice Laboratorija za mikrobiologiju u Odjelu zdravstvene ekologije
Lidija Bujas dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena: Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode.
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